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Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitung.
Achten Sie auf die Montage- und AnschluBhinweise.

Siehe auch:  CANopen Device Profile. Object Dictiona  ry Proposal CiA DSP-404
Objektverzeichnis f. ELOTECH-Mehrzonenregler (CAN  -OB20-01-2000.DOC)
Download: www.eolotech.de

Typenschlissel

R 2200 - aaa - X - y - 000 - d -z

v

z: 1 Hilfsspannung: 230 V AC
z: 2 Hilfsspannung: 115 V AC
z: 3 Hilfsspannung: 24V AC
z: 5 Hilfsspannung: 24V DC

7: CAN, CANopen CiA Device Profile DS-404

\J

0: Standard
5: Mit Heizkreistiberwachung (nur bei Ausriistung mit Stellausgang heizen: bist.Spannnung)

\J
0: Sensor programmierbar: Pt100, 2+3-Leiter; Fe-CuNi; NiCr-Ni, Pt10Rh-Pt  (‘auch kombinierbar )

431 4 - Zonen Dreipunktregler; Stellausgéange: Relais
436 4 - Zonen Dreipunktregler; Stellausgénge: bist. Spannung 0/18VDC
437 4 - Zonen Dreipunktregler; Stellausgénge: heizen: bist. Spannung 0/18VDC

kihlen: Relais




Allgemein

* CANopen - Kommunikation
* 4 Dreipunktregler ,heizen-aus-kihlen.
* MeRwertgeber fir jede Zone
programmierbar.
Fe-CuNi, NiCr-Ni;

Pt100 (2- und 3-Leiterschaltung)
Istwertoffset einstellbar

* Frei wahlbares Zeitverhalten der Stellausgange.
P-, PD-, PI- oder PD/I- Stellverhalten.
PD/l: Anfahren weitgehend ohne Uberschwingen, Regeln ohne Abweichung.

* Selbstoptimierung zur Anpassung der Reglerparameter an die Regelstrecke.
* Sytemiiberwachung und Fehlermeldungen tber Schnittstelle.

* Alarmwerte programmierbar.

* Option: Heizstromiberwachung

CANopen - Spezifikation

CANopen Master: N

CANopen slave: Y

Exteded Boot-up: N

Minimum Boot-up: Y

COB ID Distribution: Y (Default, via SDO)
Node ID Distribution: N (via device keyboard)
No of PDOs: ORX, 1TX

PDO Modes: async

Variable PDO mapping: N

Emergency Message: Y

Life guarding: Y

No. of SDOs: 1RX, 1TX

Device Profile: CiA DS-404

Beachten:
Ein CAN-Netzwerk ist jeweils an seinen Enden mit je einem AbschluB3widerstand von 120 Ohm
abzuschliel3en.




Reglereinheit R2200

R2200
1 20 POWER 8 70 Al
RUN
CAN/BU%
ERROR
Fkt.- 1.8
schalter | 1.4
A 1.2
1.1
Fkt.- 2.8
Normschiene schalter | 2.4
35mm B 2.2 (B2
EN i 2.1 ON->} Cl
40
83
63 20
CANH 93
CAN L 94
15 48 69 | 96 D1

Regleranschlisse: siehe Anschluf3bilder, folgende Seiten

LED 1: Power: Netz ein

LED 2: Run: Takt; CPU arbeitet

LED 3: CAN / BUS: Takt; Schnittstelle aktiv

LED 4: Error: Systemfehler

Funktions - Schalter A: 1.8 ohne Funktion
1.4 1.2 1.1 Baudrate
off off off 10 kBaud
off off on 20 kBaud
off on off 50 kBaud
off on on 100 kBaud
on off off 125 kBaud
on off on 250 kBaud
on on off 500 kBaud
on on on 1000 kBaud

Funktions - Schalter B: 2.8 2.4 2.2 2.1 Gerateadresse
off off off off Adresse: 1
off off off on Adresse: 2
off off on off Adresse: 3
off off on on Adresse: 4
off on off off Adresse: 5
on on on off Adresse: 15
on on on on Adresse: 16



AnschluRbild: R 2200 - 431

AC (DC) k4 70
L (f1 —n
N o 2| i
3 1 (73
Al 4 --\ 17 —174
Al 51t 18 |75
A2 6 "\ 19 76
A2 7 |t 20 77
Out4 8 |H Out8| 21 |H 78
Out4 | 9 -:\ Out8| 22 :\ 79 Zone: Sensor :
Out3 (10 "\ Out7( 23 '\ 80
Out3 |11 |+ Out7] 24 |t 81 TC Pt100
Out2 | 12|R Out6| 25 [ 82 - 60
Out2 | 13 -:\ Out6| 26 ':\ 83 4 — |7E|—61
outl |14 I outs| 27 I — E—162
Outl | 15|t Out5]28 |t a0 3 - 62
91 — !7¢l- 64
92 - 65
A CANH|93 2 <— IE%
B CAN L |94 67
95 1 - 68
RS485 96| — _|7¢|- 69

65: Pt100 2. Anschluf Pt100 2. Anschlu?
66: 3-Leiter- gl. Anschluf 2-Leiter - 1. Anschiuf?

67:  anschluf 3. AnschluB anschluf 3. AnschluB3 = Briicke zum 2. Anschluf3
Briicke
Briicke
67:  Pt100 3. Anschlu Pt100 [ 3. Anschlu = Briicke zum 2. AnschlufR
68:  3-Leiter- 2. Anschlu3 2-Leiter - 2. AnschluR
69:  anschluB =1. Anschlu anschlufy 1. AnschiuB3
Dreipunktregler:

Stellausgang OUT 1: Zone 1; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 2: Zone 2; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 3: Zone 3; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 4: Zone 4; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 5: Zone 1; Stellausgang ,kuhlen®
Stellausgang OUT 6: Zone 2; Stellausgang ,kuhlen®
Stellausgang OUT 7: Zone 3; Stellausgang ,kuhlen®
Stellausgang OUT 8: Zone 4; Stellausgang ,kuhlen®
Ausgang Al: Alarm 1 ( Temperatursammelalarm Al fur die Zonen 1...4)
Ausgang A2: Alarm 2 ( Temperatursammelalarm A2 fur die Zonen 1...4)
Sollwertsteuerung: K1: offen = Sollwert 1 (SP1) fur alle Zonen gliltig

K1: geschl. = Sollwert 2 (SP2) fur alle Zonen gliltig
CAN: K4: offen = CAN: Zustand ,Operational“ nur tiber CANopen-Protokoll

K4: geschl. = CAN: Zustand ,Operational” immer aktiv.

Bei Betrieb ohne CAN, K4 schlieRen oder briicken. S onst keine Reglerfunktion.



AnschlufRbild: R 2200 - 436

AC (DC) k4 70
L ()1 —171
v @ 2|HIT M
3 1 |73
Al 4 \ 17 — 74
Al 5 |t 18 75
A2 6 |[] 19 L1 76
A2 7 \ 20 L1 ]||:77
8 21 L2 78
9 22 L2 ] | I: 79 Zone: Sensor :
10 23 L3 80
Out4 H 11 Out 8 +| 24 L3 ]ll:81 TC  Pt100 __
Out3 H 12 Out 7 +| 25 82 - 60
Out2 4 13 Out 6 +| 26 83 s — I7EI—61
Outl H 14 Out 5 +| 27 — —————62
Com.-[ 15 Com. - | 28 90 3 - 63
01 < [bp=ea
92 ¢ 65
A CANH|93 2 'z&l— 66
B CANL|9%4 67
95 1 - 68
RS485 96 < |5=Heo

MeRwertgeber und bistabile Spannungsausgénge dirfen extern nicht verbunden werden!

65: Pt100 2. Anschluf Pt100 I 2. Anschlu®
66:  3-Leiter- g 1. Anschluf3 2-Leiter - &- 1. Anschluf
67: anschluf 3. Anschlu anschluf 3. Anschlul? = Bricke zum 2. Anschluf3
Brucke
Briicke
67: Pt100 3. Anschlu Pt100 C 3. AnschluB = Briicke zum 2. Anschluf3
68:  3-Leiter- 2. AnschluB 2-Leiter - r 2. AnschluB
69: anschluf ¢|-l. Anschluf3 anschlul ¢|— 1. Anschlufy
Zweipunktregler:
Stellausgang OUT 1: Zone 1; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 2: Zone 2; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 3: Zone 3; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 4: Zone 4; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 5: Zone 1; Stellausgang ,kihlen®
Stellausgang OUT 6: Zone 2; Stellausgang ,kihlen®
Stellausgang OUT 7: Zone 3; Stellausgang ,kihlen®
Stellausgang OUT 8: Zone 4; Stellausgang ,kihlen®
Ausgang Al: Alarm 1 ( Temperatur- oder Heizstromuberwachungs-Sammelalarm Al fir die Zonen 1 ...4)
Ausgang A2: Alarm 2 ( Temperatur- oder Heizstromuberwachungs-Sammelalarm A2 fir die Zonen 1 ...4)
Sollwertsteuerung: K1: offen Sollwert 1 (SP1) fur alle Zonen gliltig

K1: geschl. Sollwert 2 (SP2) fur alle Zonen gliltig
CAN: K4: offen CAN: Zustand ,Operational” nur tber CANopen-Protokoll
K4: geschl. = CAN: Zustand ,Operational” immer aktiv.
Bei Betrieb ohne CAN, K4 schlieRen oder briicken. S onst keine Reglerfunktion.

Heizstromiberwachung: 1 Wandler ( Typ M2000 ) pro Phase.
Einphasig: Klemmen 76,77 L1
Dreiphasig: Klemmen 76...81 L1, L2, L3
Siehe Beschreibung: Heizstromiiberwachung



AnschluRbild: R 2200 - 437

AC (DC) k4 [70]
L ()| 1 —71
N (| 2| 72
3 ki |73
Al 4 \ 17 —174
Al 51t 18 |75
A2 6 |1 19 L1 ] I 76
A2 7 -:\ 20 L1 | 77
8 Out8 |21 [H L2 ] I: 78
9 Out8 |22 -:\ L2 | 79 Zone: Sensor :
10 Out7 |23 [ L3 ] I: 80
Out4+| 11 Out7 |24 -:\ L3 | 181 TC Pt100
Out3+| 12 Outé |25 |H 82 - 60
out2+| 13 ous |26 |[ 83 PR G e
Outl+| 14 outs |27 I\ — E=——62
Com.-| 15 OutS |28 |IL 90 3 - 63
o1 <— [bp=5es
92 - 65
A CAN H|93 2 <— lz@— 66
B CAN L (94 67
RS485 95 1 - 68
96) <— b2Hee
65:  Pt100 g 2. Anschluf3 Pt100 l 2. Anschlufy
66:  3-Leiter- = 1. Anschlu 2-Leiter - El— 1. Anschluf3
67:  anschluf 3. Anschluf anschluf3 3. AnschluB = Briicke zum 2. Anschlufy
Briicke
Briicke
67:  Pt100 3. Anschluf Pt100 [C 3. Anschlu® = Briicke zum 2. AnschlufR
68:  3-Leiter- 2. Anschluf 2-Leiter - l 2. Anschluf?
69:  anschluB =1. Anschluf anschlu ¢|— 1. Anschluf
Dreipunktregler:
Stellausgang OUT 1: Zone 1; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 2: Zone 2; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 3: Zone 3; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 4: Zone 4; Stellausgang ,heizen*
Stellausgang OUT 5: Zone 1; Stellausgang ,kuhlen®
Stellausgang OUT 6: Zone 2; Stellausgang ,kuhlen®
Stellausgang OUT 7: Zone 3; Stellausgang ,kuhlen®
Stellausgang OUT 8: Zone 4; Stellausgang ,kuhlen®
Ausgang Al: Alarm 1 ( Temperatur- oder Heizstromiberwachungs-Sammelalarm Al fir die Zonen 1 ...4)
Ausgang A2: Alarm 2 ( Temperatur- oder Heizstromiberwachungs-Sammelalarm A2 fir die Zonen 1 ...4)
Sollwertsteuerung: K1: offen = Sollwert 1 (SP1) fur alle Zonen gliltig
K1: geschl. = Sollwert 2 (SP2) fir alle Zonen giiltig
CAN: K4: offen = CAN: Zustand ,Operational“ nur tiber CANopen-Protokoll
K4: geschl. = CAN: Zustand ,Operational” immer aktiv.

Bei Betrieb ohne CAN, K4 schlieRen oder briicken. S onst keine Reglerfunktion.

Heizstromiberwachung: 1 Wandler ( Typ M2000 ) pro Phase.
Einphasig: Klemmen 76,77 L1
Dreiphasig: Klemmen 76...81 L1, L2, L3
Siehe Beschreibung: Heizstromiiberwachung



Einstellungen, Konfiguration, Parametrierung

1. Einstellung der Schnittstellenparameter uber fro ntseitigen Funktionsschalter:

1.2)) Einstellung der Datenubertragungsgeschwindigkeit
1.4.) Einstellung der Gerateadresse

2. Konfiguration der generellen Geréatefunktionen ub er die Schnittstelle (GERATEKONFIGURATION):

Diese Parameter werden Uber Zone 1 adressiert.
Die Einstellungen gelten fir alle anderen Zonen.

2.1) Auswabhl der verwendeten Temperaturfiihler.
Es kénnen Kombinationen von Pt100- und Thermoelementanschliissen programmiert werden.
.2)) Alarmkonfiguration und das Schaltverhalten der Alarmkontakte.
2.3) Parameter der Heizstromiberwachung.
3. Konfiguration und Parametrierung der einzelnen R egelzonen ber die Schnittstelle (REGELZONEN-PARAME  TER):
3.1) Regelzone ein/aus
3.2) Reglerart
3.3) Fuhler- und MeRbereichskonfiguration
3.4) Sollwertbegrenzungen
3.5) Parameter der Anfahrschaltung
3.5) Regler- oder Stellerbetriebauswahl
3.6) Regelparameter (PD/I-Parameter) und Selbstoptimierung
4. Betrieb der einzelnen Regelzonen:
4.1) Auslesen der aktuellen Temperaturistwerte
4.2) Vorgabe der Sollwerte
4.3) Vorgabe der Alarmwerte
4.4) Auslesen der Heizstromwerte
5. Allgemein:

Parameterwerte werden immer ganzzahlig Gbertragen.

Liegt der Parameter im Regelgerat mit Kommastelle vor, so interpretiert das Gerat den erhaltenen Wert
grundsatzlich mit Komma.

Umgekehrt sendet das Regelgerat nur ganzzahlige Parameter an den Master. Dieser hat den Parameterwert dann
entsprechend zu interpretiern (mit oder ohne Komma).

Dies trifft vor allem auf alle Parameter zu, die in Zusammenhang mit dem gewahlten Mel3bereich stehen.

Beispiel 1: MeRbereich 0,0 — 99,9 T: Parameter S ollwert: Ubertragung = 250, d.h.: Sollwert = 25,0 °C
MeRbereich 0—400 T: Parameter Sollwert: U bertragung = 250, d.h.: Sollwert = 250 T

Beispiel 2: Parameter , 1 P* (xp, Prop.-Bereich):  Ubertragung = 250, d.h.: Prop.-Bereich = 25,0 %
Parameter , 1 1 (Tn, I-Anteil): Ubertragung = 250, d.h.: |- Anteil =250 sec.

Im Folgenden sind die Gerateparameter beschrieben.
Die entsprechenden Parametercodes zur Datenlibertragung sind angegeben.



Konfigurationsebene, Parameterliste

( geratebezogene, fur alle Zonen geltende, Einstellungen )

Kurz- Parameter- CAN- Parameter-
bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
P - tc Fihleranschlisse 2115 0 alle Zonen:  Thermoelement-AnschluB3 (TC)
(Pt100/ 1 Zone 1und 2 : Pt100 - andere: TC
Thermoelem.-Mix ) 2 alle Zonen: Pt100 - Anschluf
Z0.0OF Zonenoffset 2F21 0 Keine Offsetvorwahl: Zonennummerierung: 1-4.
(Nummerierung der 1-95 Die Zonen werden mit dem vorgewahltem Offset nummeriert.

Regelzonen)

ALARMUBERWACHUNG / ALARMKONTAKTKONFIGURATION:

Es stehen 2 Alarmkontakte (Sammelkontakte) zur Verfligung.
Diese kénnen zur Temperatur- oder zur Heizstromiberwachung eingesetzt werden und sind entsprechend zu konfigurieren.

Beisp.: Z0o.OF = 1 -> Zonennummerierung: 2-5
Z0.0F = 4 -> Zonennummerierung: 5-8
Mit diesem Parameter wird bei Systemen mit mehreren Regel-
geraten eine fortlaufende Nummerierung der Regelzonen
erreicht.

BEACHTEN: Die fur Alarm-Al und Alarm-A2 gewahlte Konfiguration gilt jeweils fiir alle Zonen.
Es ist unbedingt darauf zu achten, daf3 alle Alarmpunkte innerhalb des gewéahlten Mel3- und Regelbereichs liegen.
Bei programmierter Sollwertrampe werden die sollwertbezogenen Alarmwerte (Signalwerte,
Limitkomparator) den aktuellen Rampensollwerten nachgefuhrt.
Bei Fuhler- und Leitungsfehler reagieren die Alarme wie bei MeRbereichsuberlauf. (s. Fehlermeldungen)
Die hier moglichen Alarmmeldungen bieten keinen Schutz gegen alle Fehlermdglichkeiten.
Gegebenenfalls empfiehlt sich der Einsatz eines zweiten, unabhéngigen Uberwachungsgerétes.



Kurz- Parameter- CAN- Parameter-

bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
Co.Al Alarm 1-Konfiguration 2508 0 Alarm OFF, keine Alarmmeldung (Werkseinstellung)
1 Signalwertverhalten: aus-ein
2 Grenzwertverhalten: aus-ein
3 Limitkomparator: aus-ein-aus
4 Signalwertverhalten: ein-aus
5 Grenzwertverhalten: ein-aus
6 Limitkomparator: ein-aus-ein
7 Limitkomp. m. Bereitschaftsverhalten: aus-ein-aus
8 Heizstromiberwachung, Grenzkontakt: aus-ein
9 Heizstromiberwachung, Grenzkontakt: ein-aus
rE.Al Schaltverhalten 2509 0 =dir ein: Relais "angezogen" (Werkseinstellung)
Relais Al aus: Relais "abgefallen”
1=inv ein: Relais "abgefallen”
aus: Relais "angezogen"
Co.A2 Alarm 2-Konfiguration 2518 0 Alarm OFF, keine Alarmmeldung (Werkseinstellung)
1 Signalwertverhalten: aus-ein
2 Grenzwertverhalten: aus-ein
3 Limitkomparator: aus-ein-aus
4 Signalwertverhalten: ein-aus
5 Grenzwertverhalten: ein-aus
6 Limitkomparator: ein-aus-ein
7 Limitkomp. m. Bereitschaftsverhalten: aus-ein-aus
8 Heizstromuberwachung, Grenzkontakt: aus-ein
9 Heizstromuberwachung, Grenzkontakt: ein-aus
rE.A2 Schaltverhalten 2519 0 =dir ein: Relais "angezogen" (Werkseinstellung)
Relais A2 aus: Relais "abgefallen”
1=inv ein: Relais "abgefallen”
aus: Relais "angezogen"
Signalwerte werden relativ zum gewahlten Grenzwerte werden als absolute
Sollwert eingegeben und angezeigt. Werte eingegeben und angezeigt. Auch Stromuberwachung.
Relaisverhalten bei re.Ax=0: Konfigur  ation: Relaisverhalten bei re.Ax=0: Konfiguration:

[_Signalwert

aus [ | ein 1 aus 'l ein 8, 2

ein aus 4 ein | aus 9 5

SOLLWERT ISTWERT ISTWERT
Der Limitkomparator wird relativ zum gewahl- Beim Limitkomparator mit Bereitschaftsverhalten
ten Sollwert eingegeben und angezeigt. Der ist das Alarm-Relais nach dem Einschalten des
eingestellte Wert ist unterhalb und oberhalb Reglers angezogen. Es féllt erst dann wieder ab,
des Sollwertes wirksam. wenn der Istwert einmal den Gutbereich erreicht
hat und diesen dann wieder verlaRt.
Relaisverhalten bei re.Ax= 0: Konfigur  ation: Relaisverhalten bei re.Ax= 0: Konfiguration:
Limitbereich | | Limitbereich |
R o T |1
aus L ein aus 3 aus ein I aus 7
— | ———
ein | ein 6
SOLLWERT ISTWERT SOLLWERT ISTWERT
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Heizstromiberwachung
Die folgenden Parameter sind nur relevant, wenn die Heizstromiberwachung installiert und wie folgt beschrieben, aktiviert ist:

Uberwachung durch Relais Al: Alarmkonfigurationsparameter Co.A1 auf Kennziffer 8 oder 9 programmieren.
Uberwachung durch Relais A2: Alarmkonfigurationsparameter Co.A2 auf Kennziffer 8 oder 9 programmieren.

In beiden Fallen wird der zu Gberwachende Heizstromwert als Absolutwert eingestellt. Siehe: Parameter "Al1" oder "A2".

Dabei ist zu beachten, daB evtl. Netzspannungsschwankungen (Absenkungen) nicht zu einem Unterschreiten des zu

Uberwachenden Heizstromwertes fiihren, da ansonsten eine Alarmsignalisierung ausgelost wird.

Wird dieser Heizstromwert unterschritten, so erfolgt die Alarmmeldung (Schalten des Relais) bei entsprechender Programmierung des
Parameters ,dL.Ax" zeitverzdgert, damit eine eventuelle Fehimessung oder Storspitzen keine unberechtigten Alarmmeldungen
auslosen.

Bei Netz-ein erfolgt eine automatische Alarmmeldungsunterdriickung, bis die Heizstrome aller eingeschalteten Zonen

erstmalig komplett erfaf3t sind.

Die hier beschriebene Uberwachungsfunktion und die méglichen Einstellungen wirken sich auf alle angeschlossenen Heizzonen

aus.

Kurz- Parameter- CAN- Parameter-

bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert

dL.Al Zeitverzoégerung 250A 0,12,345 5 Stufen

Wenn Alarmrelais Al zur 0 = keine Zeitverzdgerung

Heizstromuberwachung gewahlt. Die Stufen werden intern nach der folgenden
Formel berechnet:
dL=Znx Cu.CY xS
dL = Zeitverzdgerung
Zn= Anzahl der eingeschalteten Zonen
S = progr. Verzégerungsstufe (0, 1...5)
(Werkseinstellung: 0)

dL.A2 Zeitverzoégerung 251A 0,12,345 5 Stufen. Siehe ,dL.A1"

Wenn Alarmrelais A2 zur
Heizstromuberwachung gewahit.

Cu.CY Stromerfassungs- 2403 1...60 sec. Zeit zwischen der Strommessung
intervall zweier aufeinanderfolgender Regelzonen.
C x.x Min. Reststromschwelle 2402 OFF=-0,1;

0,0...999 A Zur Uberwachung der Heizkreise auf evtl. durchlegierte
Halbleiterrelais (Dauerstrom).
SSR’s weisen (insbesonders wenn sie RC-beschaltet sind) in
der Regel immer einen gewissen Reststrom auf.
Diese Reststrome aller Zonen addieren sich und kénnen in der
Summe zu einem dauerhaften Reststromfluf? fuhren.
Dieser, aktuelle Reststrom kann uber den Parameter
.Reststrom“ eingelesen werden.
Es kann eine Reststromschwelle programmiert werden, die
Uberschritten werden mu3, damit dieser Reststrom bei der
Alarmiiberwachung nicht beriicksichtigt wird und nur ein
tatséchlich flieRender Dauerstrom gemeldet wird.
Wird ein Dauerstrom in einer Zone erfal3t, so wird dies liber das
Alarmrelais wie eine Stromwertunterschreitung gemeldet.
Die Zone, in der der Dauerstrom gemessen wird, kann durch
Uberpriifung der aktuellen Temperaturistwerte ermittelt werden
(Istwert zu hoch).

c Reststrom 2401 0,0...99,9 A Aktueller (Summen)-Reststrom,
wenn kein SSR eingeschaltet ist.

11



Paramerebene, Parameterliste

(fur jede Zone individuell )

Kurz- Parameter- CAN- Parameter-
bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
ZonE Zonenabschaltung 6422 0 Regelzone ist eingeschaltet (Werkseinstellung)
1 Regelzone ist ausgeschaltet
ConF Reglerkonfiguration 2423 0 Zweipunktregler:  "Heizen" (Werkseinstellung)
1 Zweipunktregler:  "Kuhlen"
2 Zweipunktregler:  "Kuhlen", mit nichtlinearer Kennlinie
3 Dreipunktregler: ,Heizen -aus-Kuhlen"
4 Dreipunktregler:  "Heizen-aus-Kuhlen" ,
mit nichtlinearer Kennlinie
5 Zone arbeitet als MeRBwertaufnehmer, keine Regelfunktion
SEn Fuhlerkonfiguration 2110 0 Pt 100, 0,0... 999 <
und 1 Pt 100, 32... 212 F
MeRbereichsauswahl 2 Pt 100, -100... 200 T
3 Pt 100, -148... 392 F
4 Pt 100, 0... 400 T (Werkseinsellun g)
5 Pt 100, 32... 752 F
6 Pt 100, 0... 800 T
oder: wenn Thermoelementanschluf? gewiinscht ist
0 T/C Fe-CuNi (L), 0... 400 €
1 T/C Fe-CuNi (L), 32... 7152 F
2 T/C Fe-CuNi (L), 0... 800 €
3 T/C Fe-CuNi (J), 0... 800 €
4 T/C NiCr-Ni (K), 0... 999 €

Wird die Fihlerkonfiguration geandert, so werden folgende Parameter
zuriickgesetzt und mussen vom Anwender neu eingestellt werden.

Sollwert 1, Sollwert 2: auf SP.Lo

Untere Sollwertbegrenzung: auf MeRRbereichsanfang
Obere Sollwertbegrenzung: auf MeRbereichsende.

Sollwert-Rampe steigend/fallend: auf OFF;

Alarmwerte: auf OFF; Istwertoffset: auf OFF

12



Anfahrschaltung, Softstart (generell): Diese Funktion darf nur bei Ausriistung des Gerates  mit
bist. Spannungsausgéangen aktiviert werden.

Zum langsamen Austrocknen von Warmetragern mit Magnesiumoxyd (Keramik) als Isolationsmaterial (z. B. Hochleistungs-
heizpatronen)

wird der vom Regler nach dem Einschalten ausgegebene Stellgrad (heizen) wahrend der Anfahrphase auf einen vorwéhlbaren
Stellgrad

begrenzt. Gleichzeitig wird die Taktfrequenz um den Faktor 4 erhoht. Hat der Istwert den Anfahrsollwert erreicht, so kann er fiir eine
einstellbare Anfahrhaltezeit konstant gehalten werden.

Danach fahrt der Regler auf den jeweils gultigen Sollwert.

Hierdurch erfolgt ein gleichméafigeres und langsameres Aufheizen.

Dazu ist als Stellausgang der bistabile Spannungsausgang zu wahlen. Dieser steuert ein nachgeschaltetes SSR.

Ist die temperaturabhéngige Anfahrschaltung in Betrieb, so kann die Selbstoptimierung wahrend dieser Zeit nicht aufgerufen
werden (Er.OP).

Ist eine Sollwertrampe programmiert, so ist diese wahrend der Dauer der temperaturabhéngigen Anfahrschaltung aul3er Betrieb.

Die Anfahrschaltung ist wirksam, wenn: - der Parameter "1 P" (Xp) > 0,1 % programmiert wird.
- der Regler eingeschaltet wird und der aktuelle Istwert < (S0.SP - 5% v. MeRbereich) ist.
- der aktuelle Istwert unter einen Wert von < (So.SP - 5% v. MeRRbereich) absinkt.

Die Anfahrschaltung kann fir jede Zone individuell gewahlt und eingestellt werden.

Temperatur A
Sollwert
SP

Anfahrsollwert

So.SP .
: So.ti :
-
t
Kurz- Parameter- CAN- Parameter- Einstellbereich
bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
So0.5t Softstart 2700 0 Anfahrschaltung auRer Betrieb (Werkseinstellung)
1 Anfahrschaltung in Betrieb. Die folgenden Parameter einstellen.
So.Y Anfahrstellgrad 2701 10,0...100,0%
So0.SP Anfahrsollwert 2702 min. Sollwertbegrenzung ... max. Sollwertbegrenzung
So.ti Anfahrhaltezeit 2703 OFF=0; 0,1...10,0 min
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Kurz- Parameter-
bezeichn. bezeichnung

CAN-
Index / HEX.

Parameter-

wert

Einstellbereich

HAnd Handstellgradkonfig.
(= Stellerbetrieb)

Handstellgrad, Vorgabe

2421

6412

0 =OFF
1 = Auto
2 = Manuell

0,0...100,0 %

+/-

100,0 %

14

(Werkseinstellung: OFF)

Betriebsart “OFF*:
Reglerbetrieb, kein Stellerbetrieb mdglich

Betriebsart “Auto”:

Der Regler schaltet bei Fihlerfehler automatisch auf "Stellen”

um und gibt den zuletzt glltigen Regel-Stellgrad als Stellsignal

aus.

In folgenden Féllen wird ein Stellgrad von 0 % ausgegeben:

- wenn der Stellgrad im Augenblick des Fiihlerbruchs 100 %
betragt,

- wenn der Regler gerade eine Sollwertrampe abarbeitet,

- wenn im Augenblick des Fihlerbruchs die Regelabweichung
> 0,25% v. MefRbereich ist,

- wenn Xp = 0 eingestellt ist oder

- wenn im Augenblick des Fihlerbruchs die Anfahrschaltung
aktiv ist.

Nach Behebung des Fuhlerbruchs schaltet der Regler nach

einigen Sekunden wieder auf Automatik um und errechnet den

zum Regeln erforderlichen Stellgrad.

Uber eine entsprechende Programmierung der Alarmkontakte

kann eine zusétzliche Signalisierung bei Fuhlerbruch erfolgen.

Nach Anwahl der entsprechenden Zone laf3t sich dieser

Stellgrad verandern.

Vorgabe Uber Parameter: Handstellgrad

Betriebsart “Manuell*:

Der Regler arbeitet jetzt nur als Steller. Die Regelung ist au3er
Betrieb.

Nach Anwahl der entsprechenden Zone |af3t sich der Stellgrad
veréndern.

Vorgabe Uber Parameter: Handstellgrad

bei Zweipunktregelung
bei Dreipunktregelung

Siehe Betriebsarten ,Auto” und ,Manuell*



Kurz- Parameter- CAN- Parameter-
bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
Y Stellgrad, aktuell 6410 -100,0...+100,0 Read only - Parameter
Uber die Stellgradmeldung wird der augenblicklich errechnete
Stellgrad mitgeteilt. Die Meldung erfolgt in Prozent der
installierten Leistung. Negative Werte bedeuten: ,kihlen*.
1Y.Hi Stellgradbegrenzung 6414 0...100,0 % (Werkseinstellung: 100,0)
heizen Eine Stellgradbegrenzung wird nur bei stark
Uberdimensionierter Energieversorgung der Regelstrecke
bendtigt. Normalerweise sollte sie auRer Betrieb sein
(Einstellung: 100 %). Die Stellgradbegrenzung greift ein, wenn
der vom Regler errechnete Stellgrad groRer als der max.
zulassige (begrenzte) Stellgrad ist.
Achtung!
Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wahrend der
Selbstoptimierungsphase.
1P Xp (Prop.-Bereich) 7450 OFF=0; 0,1...100,0 % (Werkseinstellung: 3,0)
heizen
11 Tn (I-Anteil) 7452 OFF=0; 1...1000 sec (Werkseinstellung: 150)
heizen
1d Tv (D-Anteil) 7454 OFF=0; 1...200 sec (Werkseinstellung: 30)
heizen
Im Normalfall arbeitet der Regler mit PD/I-Stellverhalten. Das
heil3t, er regelt ohne bleibende Regelabweichung und
weitgehend ohne Uberschwingen in der Anfahrphase.
Das Stellverhalten ist in seiner Struktur umschaltbar:
a. ohne Riickfuhrung, ein-aus (bei Einstellung von: Xp = OFF)
b. P-Regler (bei Einstellung von: Tv und Tn = OFF)
c. PD-Regler (bei Einstellung von: Tn = OFF)
d. PI-Regler (bei Einstellung von: Tv = OFF)
e. PD/I (mod. PID)-Regler; Einstellung von P,d und I.
1C Schaltzykluszeit 7456 0,5...240,0 sec (Werkseinstellung: 1,0)
heizen Mit Hilfe der Schaltzykluszeit wird die Schalthaufigkeit des
Stellgliedes bestimmt. Sie ist die Zeit, in der der Regler einmal
"ein" und einmal "aus" schaltet.
- Bistab. Spannungsausgénge zur Ansteuerung von SSR’s:
Schaltzykluszeit 0,5...10 sec.
1 Sd Schaltdifferenz 2600 0...800 Dieser Parameter ist nur bei Betrieb ohne Rickflihrung verfiigbar.
Stellausgang ,heizen* Wenn: 1 P = Xp = OFF programmiert ist.
OFF=0; 0,1...80,0C (Werkseinstellung: 0,1)
0,01...8,00 C, bei Mel3bereic hen mit Kommastelle.
Sd=10,0
ein A
4
-5,0 +5,0 aus
-
SOLLWERT ISTWERT
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Kurz- Parameter- CAN- Parameter-
bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
Sh Schaltpunktabstand 7440 OFF=0; 0...800 0,1..80,0C (Werkseins tellung: 0,1)
heizen-kiihlen 0,01...8,00 C, bei MeRbereichen mit Kommastelle.
Mit diesem Parameter wird der Sollwert (Schaltpunkt) fur kihlen®
um den eingestellten Wert erhoht. So kdnnen evtl. auftretende
héufige Schaltwechsel zwischen Heizen- und Kihlenbetrieb
verhindert werden.
Das gleichzeitige Einschalten von ,heizen* und ,kiihlen® ist
generell ausgeschlossen.
2Y.Hi Stellgradbegrenzung 6413 0...100,0 % (Werkseinstellung: 100)
kihlen
2P Xp (Prop.-Bereich) 7451 OFF=0; 0,1...100,0 % (Werkseinstellung: 3,0)
kihlen
21 Tn (I-Anteil) 7453 OFF=0; 1...1000 sec (Werkseinstellung: 150)
kihlen
2d Tv (D-Anteil) 7455 OFF=0;  1...200 sec (Werkseinstellung: 30)
kihlen
2C Schaltzykluszeit 7457 0,5...240,0 sec (Werkseinstellung: 1,0)
kihlen
2 sd Schaltdifferenz 2601 0...800 Dieser Parameter ist nur bei Betrieb ohne Ruckfluhrung verfiigbar.
Stellausgang ,kuhlen” Wenn: 1 P = Xp = OFF programmiert ist.
OFF=0; 0,1...80,0C (Werkseinstellung: 0,1)
0,01...8,00 C, bei MeRbereic hen mit Kommastelle.
Sd=10,0
A ein
aus -5,0 +5,0
-
SOLLWERT ISTWERT
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Kurz- Parameter- CAN- Parameter-

bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
OPt Selbstoptimierung 6424 0 OFF Selbstoptimierung aul3er Betrieb
1 on Selbstoptimierung auf Anforderung

Der Optimierungsalgorithmus ermittelt im geschlossenen Regelkreis die Kenndaten der Strecke und errechnet die in
einem weiten Bereich gultigen Ruckfihrungsparameter (Xp, Tv, Tn) und die Schaltzykluszeit (C = 0,3 x Tv) eines PD/I-Reglers.

Die Optimierung erfolgt beim Anfahren kurz vor dem eingestellten Sollwert. Dieser muf3 min. 5 % des Mel3bereichsumfangs betragen.
Bei der Optimierung auf einem bereits erreichten Sollwert erfolgt zunéchst eine Temperaturabsenkung um ca. 5 % vom Melbereich,
um die Streckenverstéarkung optimal zu erfassen.

Nach Berechnung der Ruckfuhrungsparameter fuhrt der Regler den Istwert auf den aktuellen Sollwert.

X X

W W R
OPT ein t OPT ein t
Optimierung beim Optimierung
Aufheizen der Strecke auf einem bereits "erreichten" Sollwert
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Arbeitsebene, Parameterliste

(fur jede Zone individuell )

Kurz- Parameter- CAN- Parameter-
bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
C/F Prozel3-Istwert 7400 Read only - Parameter
Temperatur
OFSt Istwert-Offset 7124 - 99...0FF...100 °
Temperatur - 9,9..0FF..10,0 °Bei MeRbereichen mit Kommastel le.
Dieser Parameter dient der Korrektur des Eingangssignals.
Z. B. zur Korrektur eines Gradienten zwischen Mel3stelle und
Fihlerspitze, zum Leitungsabgleich bei 2-Leiter-Pt100 oder zur
Korrektur der Regelabweichung bei P- oder PD-Stellverhalten.
Bei Eingabe von z. B. +5 C ist die wahre Temperat ur am
Fuhler im ausgeregelten Zustand um 5 <C kleiner, als der
Sollwert und der angezeigte Istwert.
Cur Akt. Heizstrom 2400 0,0...99,9 A Read only - Parameter
SPact. Sollwert, aktuell 7401 Read only - Parameter
Temperatur Entweder Sollwert 1: Kontakt k1 offen
oder Sollwert 2: Kontakt k1 geschlossen
SP1 Sollwert 1 7402 SP.Lo ... SP.Hi (SP.Lo-1=0FF)
SP2 Sollwert 2 7403 SP.Lo ... SP.Hi (SP.Lo-1=O0FF)
SP.Hi obere 7405 Max. einstellbarer Sollwert.
Sollwertbegrenzung SP.Lo ... MeRRbereichsende
Beachten: SP.Hi kann nicht unter den Wert des aktuellen Sollwertes
gestellt werden.
SP.Lo untere 7404 Min. einstellbarer Sollwert.
Sollwertbegrenzung MeRbereichsanfang ... SP.Hi
SP- Rampe steigend 2408 OFF=0; 0,1...99,9 °/min. (OFF=0,0)
SP— Rampe fallend 2409 OFF=0; 0,1...99,9 °/min. (OFF=0,0)

Istwert

Die Rampenfunktion ist immer dann wirksam, wenn ein neuer Sollwert
vorgewahlt wird oder "Netz-ein" erfolgt.

Die Rampe wird vom aktuellen Istwert auf den Sollwert gebildet.

Die Sollwertrampe wirkt sowohl auf Sollwert 1 als auch auf Sollwert 2.

Bei entsprechender Programmierung und Ausnutzung des 2. Sollwertes kann
somit ein Sollwertprofil mit 2 Sollwerten erzielt werden (siehe Beispiel ).

SP2

SP1

7

K1, offen

_ /_ Zeit

K1, geschlossen K1, offen
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Kurz- Parameter- CAN- Parameter-
bezeichn. bezeichnung Index / HEX.  wert
Al Alarmwert A1 750A Temperaturiberwachung  (Schaltpunkteinstellung)
(wirkt auf OUT A1)
Signalkontakt: OFF=-200; -199...199 C/°F
(Werkseinstellung: OFF)
Limitkomparator: OFF=0; 1...199<C/ ¥
Grenzkontakt: OFF=Melbereichsanfang -1
Einstellbereich: MeRbereichsanfang...MeRbereichsende
Heizstromuberwachung  (Schaltpunkteinstellung)
Grenzkontakt: OFF=0; Vorgabe: 0... 999
Wird interpretiert als : 0,0... 99,9 A
(Werkseinstellung: OFF)
A2 Alarmwert A2 751A Temperaturiberwachung  (Schaltpunkteinstellung)

(wirkt auf OUT A2)

Signalkontakt: OFF=-200; -199...199C/°F
(Werkseinstellung: OFF)

Limitkomparator: OFF=0; 1..199<C/ F

Grenzkontakt: OFF=Melbereichsanfang -1

Einstellbereich: MeRRbereichsanfang...MeRbereichsende

Heizstromiiberwachung  (Schaltpunkteinstellung)
Grenzkontakt: OFF=0; Vorgabe: 0... 999
Wird interpretiert als : 0,0... 99,9 A
(Werkseinstellung: OFF)
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Technische Daten

Eingang Pt 100 (DIN):

Eingang Thermoelement:

Stellausgéange OUT:

Relaisausgange Al, A2:
Schnittstelle:
Datensicherung:

CE - Kennzeichnung:

Hilfsspannung:

Elektrische Anschlisse:

Zulassige Anwendungsbereiche:

Gehause:

Gewicht:

Heizkreistiberwachung:
Stromwandler 1:1000:
( Zubehér, Typ M2000)

Stromiberwachungsbereich:

StrommeRintervallzeit:

Alarmverzdgerung:

Technische Anderungen vorbehalten!

2- oder 3-Leiterschaltung anschlieRbar.

Fuhlerbruch- und KurzschluBuberwachung sind vorhanden.
Fuhlerstrom: < 1mA

Eichgenauigkeit: <0,2 %

Linearitatsfehler: <0,2 %

Umgebungstemperatureinfluf? auf die MeRRspanne: < 0,01 % /K

Fuhlerbruchsicherung und interne Vergleichsstelle sind eingebaut.
Ein Verpolungsschutz ist vorhanden.

Bis 50 Ohm Leitungswiderstand ist kein Abgleich nétig.
Eichgenauigkeit: < 0,25 %

Linearitatsfehler: <0,2 %

Umgebungstemperatureinfluf3 auf die MeRRspanne: < 0,01 % /K

Spannung, bistabil: 0/18 V DC, max. 10 mA, kurzschlu3fest

Relais: Schliesser. Max. 250VAC, max. 2,5A, cos-phi=1
Schliesser. Max. 250VAC, max. 2,5A, cos-phi=1

CAN- Communication. CANopen; Device Profile CiA DS-404
EAROM, Halbleiterspeicher

EMV gem. 2004/108/EG; EN 61326-1; industrieller Bereich
Elektr. Sicherheit: EN 61010-1

-230VAC +/- 10%, 48-62Hz. Ca. 7 VA.
- 24V DC, +/- 20%. Ca.7 W.

Steck-Klemmleisten, Schutzart IP 20 (DIN 40050), Isolationsgruppe C

Arbeitstemperaturbereich: 0..50C/ 32...122F
Lagertemperaturbereich: -30..70C/ -22...158F
Klim. Anwendungsklasse: KWF DIN 40040;

entspr. 75 % rel. Feuchte i. Jahresmittel, keine Betauung

Einbaugehause. Fabr. Phoenix: CE

B=125mm, H= 105mm, T=125mm

Zur Montage auf Normschiene 35mm symetrisch, EN 50 022
oder zur Wandmontage im Schaltschrank.

Gehéausematerial: Polycarbonat (PC)
Schutzart: IP 20 (DIN 40050)
ca. 800 ¢

Durchsteckstromwandler zur Befestigung auf 35mm- Tragschiene
Anschliisse zum Regelgeréat Uber 2 x 6,3mm Flachstecker
Komplett auf Halter zur Tragschienenmontage (35mm) montiert.

0... max. 60,0A bei 1-phasigem Netz
0...max. 99,9 A  bei 3-phasigem Netz.

Uberwachung des Summenstroms der 3 Phasen pro Regelzone.
Netzspannungsschwankungen sind bei der Programmierung der Alarmsollwerte zu
beriicksichtigen.

1...60 Sekunden einstellbar
( Zeitabstand der Messung zwischen den Zonen )

einstellbar in Abhangigkeit von der Strommefintervallzeit und der Anzahl der einge-
schalteten Zonen ( minimal 8 Sekunden ).
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Montagehinweise

Es ist darauf zu achten, daR die hier beschriebenen Geréate nur bestimmungsgemaf eingesetzt werden.
Sie sind fiir den Schaltschrankeinbau vorgesehen.

Das Gerét ist so zu montieren, daf} es vor unzuléssiger Feuchtigkeit und starker Verschmutzung
geschitzt ist.

Ferner ist darauf zu achten, daR® der zugelassene Umgebungstemperaturbereich nicht tberschritten wird.
Die elektrischen Anschliisse sind durch einen Fachma nn geman den 6rtlichen Vorschriften
vorzunehmen.

Es dirfen nur Mel3wertgeber entsprechend dem vorprogrammierten Bereich angeschlossen werden.
MeRwertgeberleitungen und Signalleitungen (z. B. Logikausgangsleitungen) sind rAumlich getrennt

von Steuer- und Netzspannungsleitungen (Starkstromleitungen) zu verlegen.

Zur Einhaltung der CE-Konformitét sind abgeschirmte MeRwertgeber- und Signalleitungen zu verwenden.
Eine rdumliche Trennung zwischen dem Geréat und induktiven Verbrauchern wird empfohlen.
Schitzspulen sind durch parallelgeschaltete, angepalRte RC-Kombinationen zu entstoren.
Steuerstromkreise (z. B. fir Schitze) sollen nicht an den NetzanschluBklemmen des Gerates
angeschlossen werden.

ELOTECH Industrieelektronik GmbH
Verbindungsstr. 27

D — 40723 Hilden

Tel. +49 2103 / 23055 Fax. +49 2103 / 23057
Internet: www.elotech.de
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